
АКТ № _ jf
проверки эффективности работы систем вентиляции

в помещениях МАОУ «СОШ N°1» по адресу:
Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6

г.Артемовский 10 июня 2020 г.

Комиссия в составе представителей от:

Обследуемого объекта Директор МАОУ «СОШ №1» Чехомова Н.Н.

Зам.директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 1» Плешкова И.А.

Специализированной Директор ООО "Наш регион" Дергачев А.М.
организации

Инженер-техник по наладке и испвтгаыиям Коркодинов Д.В. 

Составили акт о нижеследующем:

1) Проведена проверка эффективности воздухообмена местных вытяжных систем вентиляции над 
мойками, электроплитами, электропечью, электрокотлом, электросковородой, парокон-вектоматом 
в помещениях пищеблока и вытяжном шкафу в кабинете Химии на объекте Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
расположенном по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6

Заключение:
По результатам проведенных работ установлено, что вытяжные местные вентиляционные 

системы работают удовлетворительно, обеспечивают над мойками, плитами, электропечью, 
электрокотлом, электросковородой и пароконвектоматом в помещении(ях) пищеблока 
необходимый воздухообмен с нормативной производительностью, в соответствии с требованиями 
СП 60.13330-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" и СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Отклонения показателей кратности воздухообмена не 
превышают 8%.

Вытяжные местные вентиляционные установки над мойками, электроплитами, электропечью, 
электрокотлом, электросковородой, пароконвектоматом в помещениях пищеблока и вытяжном 
шкафу в кабинете Химии МАОУ «СОШ №1», расположенном по адресу: Свердловская обл., 
г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6, могут быть допущены к постоянной эксплуатации.
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ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел.:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru 
Лицензия №4-6/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ООО «Наш регион»

г.Артемовский 10 июня 2020 г,
ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В1

Объект: МАОУ «СОШ №1» по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6

Общие сведения
1. Назначение системы: вытяжная местная с механическим побуждением.
2. Местонахождение оборудования системы: в пищеблоке - в мойке посуды

А.1 Основные технические характеристики оборудования системы 
______________________ А. 1.1 - Вентилятор

Данные Тип/м арка Заводской номер
Д иам . 

колеса, мм
Расход,

м 3/ч

Полное
давление,

Па

Диам. 
шкива, мм

Частота
вращ ения,

об/м ин.

П о н о р м е
р а д и а л ь н ы й /  

V K K  2 5 0 т
6 4 1 8 0 4 1 6 3 2 1 1 0 5 0 5 2 0 2 5 0 0

По ф а к ту
р а д и а л ь н ы й /  

V K K  2 5 0 т
6 4 1 8 0 4 1 6 3 2 1 9 9 7 5 2 0 2 5 0 0

А. 1.2 - Электродвигатель
Данные Тип М ощ ность, кВт

Частота вращ., 
об/м ин.

Д иам . ш кива, мм Вид передачи

П о н о р м е в с тр о е н н ы й 0,2 2 5 0 0 на о д н о м  в а л у

П о ф а к ту в с тр о е н н ы й 0,2 2 5 0 0 на о д н о м  в а л у

А.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
— пимер

мерного
сечения Н аим енование пом ещ ений

Расход воздуха, мЗ/ч Невязка, % отклонения 
показателейПо норме Ф актически

1 Мойка кух. посуды 263 251
2 Мойка ст. посуды 263 248
3 Мойка ст. посуды 263 249
4 Мойка ст. посуды 263 249

ИТОГО: 1050 997 < 8 %

Примечание: отклонение показателей по расходу воздуха от нормируемых (допустимых) не выявлено. 
Отклонение показателей кратности воздухообмена не превышает 8%.

mailto:nr-art@mail.ru


ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел,:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru 
Лицензия №4-5/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ООО «Наш регион»

г.Артемовский 10 июня 2020 г.
ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В2

Объект: МАОУ «СОШ №1» по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6

Общие сведения
1. Назначение системы: вытяжная местная с механическим побуждением.
2. Местонахождение оборудования системы: в пищеблоке - Горячий иех и цех Холодной продукции

А.1 Основные технические характеристики оборудования системы 
_____ А.1.1 - Вентилятор__________________

Данные Тип/м арка Заводской номер
Диам . 

колеса, мм

Расход,

м 3/ч

Полное
давление,

Па

Диам . 
ш кива, мм

Частота
вращ ения,

об/м ин.

П о н о р м е
канальны й/ VKP 

40-20/20-4D
1 2 0 1 9 0 4 2 6 5 0 3 1 2 0 0 2 3 0 1 2 7 0

П о ф а к ту
канальны й/ VKP 

40-20/20-4D
1 2 0 1 9 0 4 2 6 5 0 3 1 1 3 2 2 3 0 1 2 7 0

А.1.2 - Электродвигатель

Данные Тип М ощ ность, кВт
Частота вращ., 

об/мин.
Д иам . ш кива, мм Вид передачи

П о н о р м е в с тр о е н н ы й 0 ,3 3 1 2 7 0 на о д н о м  в а л у

П о ф а к ту в с тр о е н н ы й 0 ,3 3 1 2 7 0 на о д н о м  в а л у

А.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
—гтитотцр---

мерного
сечения

Н аим енование пом ещ ений
Расход воздуха, мЗ/ч Невязка, % отклонения 

показателейПо норме Ф актически

1 Горячий цех 571 540
2 Мясной цех 190 181
3 Яйцемойка 103 98
4 Овощной цех 173 163
5 Холодный цех 160 151

ИТОГО: 1200 1132 < 8%

Примечание: отклонение показателей по расходу воздуха от нормируемых (допустимых) не выявлено. 
Отклонение показателей кратности воздухообмена не превышает 8%.

Представители:

mailto:nr-art@mail.ru


ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел.:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru 
Лицензия №4-6/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ООО «Наш регион»

г.Артемовский 10 июня 2020 г.
ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЗ

Объект: МАОУ «СОШ №1» по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6

Общие сведения
1. Назначение системы: вытяжная местная с механическим побуждением.
2. Местонахождение оборудования системы: в пищеблоке - в горячем цехе

А.1 Основные технические характеристики оборудования системы
А. 1.1 - Вентилятор__________________

Данные Тип/м арка Заводской номер
Диам . 

колеса, мм

Расход,

м 3/ч

Полное
давление,

Па

Диам. 
шкива, мм

Частота
вращ ения,

об/мин.

П о н о р м е
канальны й/ VKP 

40-20/20-4D
1 2 0 1 9 0 4 2 6 5 0 3 5 7 1 2 3 0 1 2 7 0

По ф а к ту
канальны й/ VKP 

40-20/20-4D
1 2 0 1 9 0 4 2 6 5 0 3 5 4 1 230 1 2 7 0

А.1.2 - Электродвигатель

Данные Тип М ощ ность, кВт
Частота вращ., 

об/м ин.
Д иам . ш кива, мм Вид передачи

По н о р м е в с тр о е н н ы й 0 ,3 3 1 2 7 0 на о д н о м  в а л у

По ф а к ту в с тр о е н н ы й 0 ,3 3 1 2 7 0 на о д н о м  в а л у

А.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
— пимер—

мерного
сечения

Н аим енование пом ещ ений
Расход воздуха, мЗ/ч Невязка, %  отклонения 

показателейПо норме Ф актически

1 Эл.плита 152 144
2 Эл.сковорода 152 145
3 Эл.печь 98 94
4 Конвектомат 98 93
5 УКМ 65 60
6 Эл.котел 6 5

ИТОГО: 571 541 <8%

Примечание: отклонение показателей по расходу воздуха от нормируемых (допустимых) не выявлено. 
Отклонение показателей кратности воздухообмена не превышает 8%.

Представители:

mailto:nr-art@mail.ru


ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел.:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru 
Лицензия №4-6/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ООО «Наш регион»

г.Артемовский 10 июня 2020 г.
ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В4

Объект: МАОУ «СОШ №1» по адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, ул. Комсомольская, 6

Общие сведения
1. Назначение системы: вытяжная местная с механическим побуждением.
2. Местонахождение оборудования системы: в кабинете Химии - вытяжной шкаф

А.1 Основные технические характеристики оборудования системы 
______________________ А. 1.1 - Вентилятор___________

Данные Тип/м арка Завод ской номер
Диам . 

колеса, мм
Расход,

м 3/ч

Полное
давление,

Па

Диам . 
ш кива, мм

Частота
вращ ения,

об/м ин.

По н о р м е
радиальны й/ BK- 

1М
- 95 15 1 2 0 0

По ф а к ту
радиальны й/ BK- 

1М
- 91 15 1 2 0 0

А. 1.2 - Электродвигатель
Данные Тип М ощ ность, кВт

Частота вращ., 
об/м ин.

Д иам . ш кива, мм Вид передачи

П о н о р м е в с т р о е н н ы й 0 ,0 1 4 1 2 0 0 на о д н о м  в а л у

П о ф а к ту в с тр о е н н ы й 0 ,0 1 4 120 0 на о д н о м  в а л у

А.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)
Н ом ер

м ерного

сечен и я
Н аим енование пом ещ ений

Расход воздуха, мЗ/ч Невязка, %  отклонения 
показателейПо норме Ф актически

1 Вытяжной шкаф 9 5 9 1

ИТОГО: 95 91 <8%
Примечание: отклонение показателей по расходу воздуха от нормируемых (допустимых) не выявлено. 
Отклонение показателей кратности воздухообмена не превышает 8%.

Представители:

mailto:nr-art@mail.ru

